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序号 变更项目 变更前 变更后 

1 

TeW5F-2000HU、
TeW5F-2000HU/4 

Ics、Icu 参数变更 

AC800V：Ics=60kA；Icu=60kA；

Icw=60kA/1s； 

AC1000V：Ics=55kA；Icu=55kA；

Icw=55kA/1s； 

AC1140V：Ics=50kA；Icu=50kA；
Icw=50kA/1s 

AC800V：Ics=65kA；Icu=65kA；

Icw=60kA/1s； 

AC1000V：Ics=55kA；Icu=55kA；

Icw=55kA/1s； 

AC1140V：Ics=50kA；Icu=50kA；
Icw=50kA/1s 

产品认证情况： 

原 CQC 证书编号 CQC2018010307036714 

原报告检测机构 

上海电器设备检测所 

报告
编号 

00901-A2017CCC0307-2707912 

浙江方圆检测集团股份有限公司 

（浙江方圆电气设备检测有限公司） 

02401-1911901142-S 
02401-1911901247-S 
02401-2011922123-S 

02401-22119Y22498-S 

备注：本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 
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报 告 组 成 

报告内容 有无 页数 编号 

封面  1 02401-22119Y21069 

首页  1 02401-22119Y21069 

附页  1 02401-22119Y21069 

报告组成  1 02401-22119Y21069 

安全型式试验报告  28 02401-22119Y21069-S 

电磁兼容型式试验报告 / /   / 

封底  1 02401-22119Y21069 

本报告由表中划的所有内容组成. 

 

判定：  P  试验结果符合要求 

F  试验结果不符合要求 

N  要求不适用于该产品，或不进行该项试验 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


