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变更信息 变更前 变更后 

标准变更 GB/T 15576—2008 GB/T 15576—2020 

额定工作电压 380V 400V 

额定绝缘电压 400V 690V 

额定电流变更 36.3A～1.8A 53.6A～5.4A 

额定总容量变更 40kvar～2kvar 50kvar～5kvar 

投切电容器的元件类型 机电开关 
复合开关（单片机 CPU控制+磁

保持继电器） 

安全件变更 
见报告编号 

03601-A-22A0041-S 中第 9 页 

见报告编号 

03601-A-22A1078-S 中第 9 页 

其它变更项目（如有） / 

原 CQC 证书编号 CQC2014010301720778 

原安全型式试验报告编号 03601-A-14A1254-S 

原变更报告编号（如有） 03601-A-22A0041-S 

原检测机构 苏州电器科学研究院股份有限公司 

说明：本报告需与该单元原检测报告一起阅读方有效，检测机构和认证机构保留对该认证单元

送样进行差异试验的权利。 
 


