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序号 变更项目 变更前 变更后 

1 触头尺寸变更 

TGC1-40、TGC1-40N、TGCG-40、

TGCG-40N、TGCJH-40、TGCJH-40N、

TGCK-40、TGCK-40N：静触头：φ

6.5×1.3mm；动触头：φ6.5×1.7mm 

TGC1-50、TGC1-50N、TGCG-50、

TGCG-50N、TGCJH-50、TGCJH-50N、

TGCK-50、TGCK-50N：静触头：φ7

×1.3mm；动触头：φ7×1.7mm 

TGC1-65、TGC1-65N、TGCG-65、

TGCG-65N、TGCJH-65、TGCJH-65N、

TGCK-65、TGCK-65N：静触头：φ8

×1.5mm；动触头：φ8×1.7mm 

TGC1-40、TGC1-40N、TGCG-40、
TGCG-40N、TGCJH-40、TGCJH-40N、
TGCK-40、TGCK-40N：静触头：φ6

×1.3mm；动触头：φ6×1.3mm 

TGC1-50、TGC1-50N、TGCG-50、
TGCG-50N、TGCJH-50、TGCJH-50N、
TGCK-50、TGCK-50N：静触头：φ6.5

×1.3mm；动触头：φ6.5×1.3mm 

TGC1-65、TGC1-65N、TGCG-65、
TGCG-65N、TGCJH-65、TGCJH-65N、
TGCK-65、TGCK-65N：静触头：φ8

×1.3mm；动触头：φ8×1.3mm 

2 

交流控制电磁铁

的吸合功率 Sp

变更 

≤240VA ≤260VA 

3 
额定控制电源电

压 Us 增加 

50Hz，AC24V，AC36V，AC48V，

AC110V，AC220V，AC380V，

AC400V，AC415V； 

50/60Hz，AC24V，AC36V，AC48V，

AC110V，AC220V，AC380V，

AC400V，AC415V； 

50Hz，AC24V，AC36V，AC48V，

AC110V，AC220V，AC380V，AC400V，

AC415V，AC480V； 

50/60Hz，AC24V，AC36V，AC48V，

AC110V，AC220V，AC380V，AC400V，

AC415V，AC480V； 

4 
AC480V 线圈参

数增加 
/ 
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产品CCC 认证情况： 

原 CCC 证书编号 2024010304647112 

原报告检测机构 

浙江省机电产品质量检测所有限公司 
报告 

编号 

C-06801-1C160107-S 

C-06801-1C170153-S 

C-06801-1C171906-S 

C-06801-1C180186-S 

C-06801-1C205474-S 

浙江方圆检测集团股份有限公司 

（浙江方圆电气设备检测有限公司） 
02401-2111923200-S 

备注：本变更试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 
 

 


